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Rutine for kontroll av El-anlegg 


Helse, Miljø og Sikkerhet skal alltid stå i fokus i Neskollen velforening.


Hensikt:
Lov om tilsyn med el-anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)
Lov om tilsyn med elanlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) er loven som regulerer hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at det ikke frembyr på fare for liv, helse og materielle verdier.
LOV 1929-05-24 nr 04: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)


Ansvar:
Velforeningen har ansvar for vedlikehold på elektrisk anlegg som er plassert på velforeningens fellesområde. Kontrollen kan gjøres av styret, eller av andre som er bemyndiget av Neskollen velforening. 


Utførelse:
Kontrollen skal gjøres etter kontrollskjema «Kontroll av El-anlegg». Kontrollen skal utføres hver 12 måned. Rapport fra kontrollskjema skal overleveres styret i Neskollen Velforening. 

Ved avvik skal styret kontakte el-entreprenør for å utbedre avvikene.
Avvik skal oppbevares i Neskollen Velforening sitt internkontroll inntil avvik er rettet opp.















Kontrollskjema for El-anlegg

Hva er kontrollert_________________________________

Kontrollert dato:__________________________________

[bookmark: _GoBack]Kontrollert av:

	Kontrollområde
	OK
	Må utbedres
	Kommentar

	Er sikringsskap/el-tavle/fordeling forskriftmessig ryddet og rengjort og uten oppbevaring av uvedkommende ting?
	
	
	

	Er sikringsskap/el-tavle/fordeling plassert lett tilgjengelig med adgang uten hindringer/ ikke sperret? 
	
	
	

	Kan sikringsskap/el-tavle/fordeling forsvarlig lukkes og låses? 
	
	
	

	Er alle elektriske komponenter betryggende festet?
	
	
	

	Er isolasjon/kapsling/deksler hele og tette, og uten synlige skader?
	
	
	

	Er kabler/ledninger forskriftmessig festet, og isolasjon er hel og uten skader?
	
	
	

	Er alle kabler/ledninger forskriftmessig avsluttet?
	
	
	

	Er kursfortegnelsen oppdatert og i samsvar med innholdet i sikringsskapet/el-tavlen/fordelingen?
	
	
	

	Er alle komponenter i sikringsskapet varig og tydelig merket?
	
	
	

	Er jordfeilbrytere testet med testknapp?
	
	
	

	Er riktig kapsling brukt i forhold til ytre påvirkning?
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